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System Control Panel：以下、CSCP）ならびに給じん装
置・各火格子・ホッパダンパ・灰押出装置・油圧ポンプ
それぞれの現場操作箱にて構成され、CSCPと各現場操
作箱はハードワイヤにて接続される。また、CSCPはアナ
ンシエータを搭載しており、油圧系統の各機器の故障や
制御盤の一括警報等の表示機能を有する。ナ
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粋である。施設Aでの調査同様に、操作箇所を「応答性
に問題なし」「応答性に遅れが生じる」「無応答がまれに発






